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1 Подключение Z Web к турникету Ростов-Дон Т9М1

1.1 Конфигурирование Z Web в режим "Турникет"

Для детальной настройки контроллера Z Web (Z 5R Web) используестся утилита GuardLight.
exe (Можно скачать по ссылке http://time-control.ru/setup/GuardLight.exe). Она позволяет детально
настроить режимы работы контроллера и сконфигурировать его выходы. 

1. Отстановите службы TimeControl "Service for device control" и "Service for communication".
2. Запустите утилиту GuardLight.exe.
3. Выберите закладку "Конверторы" на ней должен быть найден Ваш Z 5R Web. Нажимаем на него

правой кнопкой и выбираем в меню "Включить в систему", как показано на рисунке ниже.

4. Затем переходим на вкладку "Контроллеры". Выбираем наш контролле и нажимаем
"Задействовать". В появившемся окне, как показано на рисунке ниже, нажимаем
"Сохранить". 

http://time-control.ru/setup/GuardLight.exe
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5. В появившемся окне "Карты в контроллере" выбираем "Нет". После этого произойдет
подключение к контроллеру.

6. Снова выбираем контроллер и нажимаем "Настроить". И появившемя окне нажимаем кнопку 
"Программная конфигурация", появиться форма, как показана на рисунке ниже.
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7. Производим необходимую нам конфигурацию: выбираем тип точки прохода "Турникет".
Указываем режим считывателя "Weigand", если используются встроенные считыватели
турникета или "iButton", если используются считыватели M2 подключенные к контроллеру Z
Web по протоколу iButton. Для сохранения нажимаем кнопку "Ok". В предыдущем окне
нажимаем "Сохранить".

8.  Переходим на вкладку "Конвертеры". Выбираем наш конвертер и через выпадающие меню
нажимаем "Удалить из системы".

9. Закрываем утилиту GuardLight.exe
10.Запускаем службы "Service for device control" и "Service for communication".
11.В конфигураторе устройств TimeControl выбираем наш контроллер и производит полное

обновление для записи карт из базы TimeControl. Для этого выбираем меню "Управление-
Обновить выбранное устройство" и режим "Полное обновление".

1.2 Подключение Z Web к турникету Ростов-Дон Т9М1

После того, как контроллер скофигурирован в режим "Турникет" его необходимо
подключить к внутреннему контроллеру турникета.

· Подключение производить при обесточенном турникете и контроллере Z Web !
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· LOCK подключается к клемме СКУД1 турникета (клемник XS2) (Z Web дает команду турникету на
открытие в одну сторону)

· BUTTON подключается к клемме СКУД2 турникета (клемник XS2) (Z Web дает команду  турникету
на открытие в другую сторону)

· Турникет  запитывается  ОТ  ТОГО  ЖЕ  блока  питания,  что  и  контроллер  Z  Web.  Подключение
питания турникета к клеммам 12+ (плюс блока питания) и Общ. (минус блока питания)

· Считыватели подключаются к контроллер Z Web: 
ØПитание считывателей происходит от контроллера Z Web с клемм +12V и GROUND.   
ØDATA0 считывателя на вход подключается к DATA0 контроллера Z Web.
ØDATA1 считывателя на вход подключается к DATA1 контроллера Z Web.
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ØDATA0 считывателя на выход подключается к DATA1 контроллера Z Web.
ØDATA1 считывателя на выход подключается к DATA0 контроллера Z Web.
Ø LED-G обоих считывателей подключается к GREEN контроллера Z Web.
Ø LED-R обоих считывателей подключается к RED контроллера Z Web.
Ø BEEP обоих считывателей подключается к BEEP контроллера Z Web.
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